SINIDULUUOIA ITLUNMINALAU

SIMBOLO DESCRICAO

CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.

CANALETA DE AGO PRE—ZINCADO (129X44)mm RODAFLEX MOPA OU SIMILAR, H=0,30m. QUANDO NAO INDICADO.
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZ. DE SOBREPOR NO TETO OU PAREDE, COM DIAM. 93/ 4° DO NAQO INDICADO.
G2 [ e e ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL ANTI-CHAMAS, DE EMBUTIR NO PISO, COM DIAM. @3/ 4" QUANDO NAO INDICADO.
INDICAGAO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO QUE DESCE.

INDICAGAO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO QUE SOBE.

INDICAGAO DE CANALETA (129X44)mm QUE DESCE.

INDICAGAO DE CANALETA (129X44)mm QUE SOBE.

PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO COM DIM. 38X38MM, FIXADO NO TETO ABAIXO DAS VIGAS

ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO COM DIM. MIN. (100X50)MM INDICADA CONFORME INDICADO EM PROJETO

TE HORIZONTAL DE FERRO GALVANIZADO COM DIM. CONFORME INDICADO EM ELETROCALHA,
FIXADA NO TETO

CURVA HORIZONTAL DE FERRO GALVANIZADO COM DIM. INDICADO EM ELETROCALHA,
FIXADA NO TETO

—D0
<+—o
—>e
-
| m—
E==—=
oS
@%O CONJ. DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.
O CONJ. DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.
5= CONJ. DE INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.
#S CONJ. DE INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.
B CONJ. DE INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1{,10m.
B CONJ. DE INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.
F® CONJ. DE INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.
12 13 8 +® CONJ. DE INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.
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CONJ. DE INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELA, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.
CONJ. DE INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELA, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.

CONJ. DE PULSADOR EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.

CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=0,30m

CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM SUPORTE PARA CANALETA (129x44)mm NA PAREDE H=0,30M

CONJ. DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=0,30M
CONJ. DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A/250V, EM SUPORTE PARA CANALETA (129x44)mm NA PAREDE H=0,30M
CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=1,10M

CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM SUPORTE PARA CANALETA (129x44)mm NA PAREDE H=1,10M

CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=2,20M

CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM SUPORTE PARA CANALETA (129x44)mm NA PAREDE H=2,20M

CONJ DE TOMADA DE PISO 2P+T 20A/250V, EM CAIXA 4X2" COM PLACA DE AGO ESCOVADO

CONJ DE TOMADA DE TETO 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. NO TETO
CONJ DE TOMADA TRIFASICA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=0,50M
PONTO PARA CHUVEIRO 2F+T, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=2,20M

PONTO PARA DUCHA HIGIENICA 2F+T, EM CAIXA 4X2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, H— 0,50M

POSTE CONDUTOR, COM PASSAGEM PARA CABOS ELETRICOS E DADOS. H=CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
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18/, DE_DISTRIBUII ELETRICA DE SOBREPOR, FIXADO NA PAREDE H= 1,50m

Q
CO DO ESPACOS |l OS_CONFORME DIAGRAMAS

No 4T TORIGHDE i _KOMINARIA DE_SOBREPOR NO TETO, P/ LAMP. DICROICA 50W/127V
13 \.\Q 4 MANQUEIRA DE LED 127V EMBUTIDA NOS DEGRAUS

Sac MINERALOGA L
¢ SENSOR DE PRESENCA, DE SOBREPOR JUNTO A LUMINARIA NO TETO
RELE FOTOELETRICO C/ BASE DE 1000W/127V/ 220V EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=2,20M

<
5ab 1317 ut ' 14
. . b OI .\O 4 @ 4 ® OU NO CHAO EM BASE DE CONCRETO QUANDO INDICADO
\\ f " e Py LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADO, REFLETOR EM
13 [E= | ALUMINIO DE ALTA REFLETANCIA, COM ALETAS, P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR

Sobe ao Pav. . 4
sup. #100x50ifm N A (Y \ A 1T 14W-TL5, COM REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA—127V/60Hz/1X14W
/2 o LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADO, REFLETOR EM
O ! . 13 @ E | ALUMINIO DE ALTA REFLETANCIA, COM ALETAS, P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR
‘e 1a 8 # 14W-TL5, COM REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA—127V/60Hz/2X14W

LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE FOSFATIZADO, REFLETOR EM
ALUMINIO DE ALTA REFLETANCIA, COM ALETAS, P/ 2 ADAS FLUORESCENTES TUBULAR
32W-TL5, COM_REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA—1270V/60Hz/2X32W
-HLUMINARIA_DE-SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADO, REFLETOR EM

ALUMINIO DE ALTA REFLETANCIA, COM ALETAS, P/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR

14W-TL5, COM_2 REATORES ELETRONICOS ALTO FATOR DE POTENCIA—127V/60Hz/4X14W

LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE ALUMIN. REPUXADO, COM DIFUSOR
TRANSLOCIDO, COM PORTA EQUIPAMENTOS, PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE

400W/220V_/60Hz, INSTALADO NO TETO COM GANCHO CURTO NO PERFILADO

PROJETOR BI—-ARTICULAVEL DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE ALUMIN. COM REFLETOR EM
ALUMIN. ANODIZADO DE ALTO BRILHO, E VIDRO TEMPERADO, E PORTA EQUIPAMENTOS, PARA LAMPADA
VAPOR METALICO DE nuoim_.nng /60Hz, INSTALADO NO TETO
PROJETOR EMBUTIDO NO CHAO, COM CORPO EM CHAPA DE ALUMIN. COM REFLETOR EM

ALUMIN. ANODIZADO DE ALTO BRILHO, E VIDRO TEMPERADO, E PORTA EQUIPAMENTOS, PARA LAMPADA
VAPOR METALICO DE 250W/220V /60Hz, INSTALADO NO CHAO
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