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| 1 = OBSERVAGAO
N Iy il 1) TODA TUBULACAO DE VENILAGAO DEVE SER INSTALADA
— — COM ACLIVE MINIMO DE 1%, DE MODO QUE QUALQUER
N LIQUIDO QUE PORVENTURA NELA VENHA A INGRESSAR
N\ POSSA ESCOAR TOTALMENTE POR GRAVIDADE PARA
N\ DENTRO DO RAMAL DE DESCARGA OU DE VENTILACAO.
E— ® 2) A EXTREMIDADE ABERTA DE UM TUBO DE VENTILACAO
ﬁ DEVE SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO CHAMINE, TE OU
OUTRO DISPOSITIVO QUE IMPECA A ENTRADA DAS AGUAS
PLUVIAIS, E SITUAR-SE A UMA ALTURA MINIMA DE 30 cm DA
~ COBERTURA.
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