BARRA CHATA DE

ALUMINIO 70mm2
SOBRFE O TELHADO
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ACOMINTO-Tomm2
NA PAREDE

ALVENARIA EM PINTURA ACRILICA
COR BRANCO

RUA MACAU DO MEIO

GUARDA CORPO DE CONCRETO
PINTURA ACRILICA COR BRANCO

PILAR METALICO PINTADO C/ ESMALTE
SINTETICO COR BRANCO DESCIDA COM

BARRA CHATA DE

ALUMINIO 70mm2
NA COLUNA

AN

PONTO DE ATERR. PONTO DE ATERR.
DA BASE DO ELEVADOR DA BASE DO ELEVADOR
#T-50mm2 Cu Nu #T-50mm2 Cu Nu

RUA MACAU DE BAIXO

PRUMADA VERTICAL DO SPCDA
ESCALA 1:75
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NOTAS GERAIS
3 SEM ESCALA ————— MURO DE DIVISA
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ALUMINIO 70mm2

SOBRFE O TELHADO
COBERTURA CERAMICA COLONIAL

- Observar orientagcdes nos detalhes para a instalagdo dos equipamentos.

- Conferir a continuidade elétrica na estrutura, durante a execucdo da obra. DESAIDA

- A malha captora € em barra chata de aluminio 70mm? sobre platibandas 04
e telhados.

- Os cabos da malha aterrada (subterrdnea) séo de cobre eletrolitico nu,

encordoamento classe 2, com bitola de 50mm? e 445 kg/km.

- As descidas deverdo ser efetuadas através de barras chata de aluminio
70mm?2 fixadas aparente na parede do edificio e tem por objetivo interligar a
malha captora (cobertura) com a malha de aterramente (subterrGnea).

- As descidas devem ficar afastadas 50cm das aberturas de portas e janelas, A:

sendo que quando ndo for possivel, as partes metdlicas das portas e janelas,
devem ser interligadas com as descidas com cabo #16mm2 Cu Nu

SIMBOLOGIA

SEM ESCALA
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- Todas as conexdes entre cabo e cabo, assim como cabo e haste deverdo
ser efetuadas através de solda exotérmica.

BARRA CHATA DE

ALUMINIO 70mm2
SOBRFE O TELHADO

- Durante a execucdo do sistema de protecdo confra descargas
atmosféricas observar que as descidas devem estar afastadas por uma
disténcia média de 15m e a malha de cobertura ndo deve ser maior que

— —— — — MALHA CAPTORA COM BARRA CHATA DE ALUMINIO 70mmZ2 SOBRE O TELHADO

COBERTURA CERAMICA COLONIAL

— CABO DE ATERRAMENTO EM COBRE NU (CORDOALHA)

10x15m com nivel de protecdo Il, conforme NBR 5419/ 2005 4 #50,0mm2 ENTERRADO NO SOLO A 60cm DE PROFUNDIDADE.
\
— ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE COM DIAM. NOMINAL DE 21"
DESCIDA
om/ — HASTE COPPERWELD DE ATERRAMENTO @ 5/8"x2,40m
DESCIDA m\ N m w EM CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO

HASTE COPPERWELD DE ATERRAMENTO & 5/8"x2,40 mts
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PONTO DE SOLDA EXOTERMICA

— TERMINAL AEREO H=50cm EM BARRA CHATA DE ALUMINIO,
COM BASE COM 02 FUROS PARA FIXAGAO

— SUBIDA DE PRUMADA DO PARA—RAIO COM BARRA CHATA 70 mmZ2
FIXADA NA PAREDE EXTERNA

BARRA CHATA DE D

ALUMINIO 70mm2
COBERTURA CERAMICA COLONIAL

— DESCIDA DE PRUMADA DO PARA—RAIO COM BARRA CHATA 70 mm2

SOBRFE O TELHADO FIXADA NA PAREDE EXTERNA

BARRA CHATA DE
ALUMINIO 70mm2
SOBRFE O TELHADO

COBERTURA CERAMICA COLONIAL

— PASSAGEM DE PRUMADA DO PARA—RAIO COM BARRA CHATA 70 mm2

FIXADA NA PAREDE EXTERNA
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— BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM LEDS
E AUTONOMIA DE 3HORAS INITERRUPTAS CONFORME DETALHE
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COBERTURA CERAMICA COLONIAL
— \ r
N 7 NUCLEO DE ESTUDO AVANCADO EM TURISMO
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