
Quadro

Elétrico

Flange de

Acabamento

Parede

Perfil

Metálico

Parafuso cabeça redonda

ø1/ 4"x3/ 4" + arruela ø1/ 4"

Eletrocalha

  galvanizada c/ tampa

 de pressão

Parafuso cabeça redonda

fenda, rosca soberba e

bucha S-8

Perfilado

galvanizado

 perfurado

(38x38)mm

Piso

Acabado

Porca losangular

ø1/ 4"

Eletrocalha galvanizada

lisa com tampa

Eletrocalha Lisa

galvanizada c/ tampa

Abraçadeira "D"

c/ cunha

(1x) ø4"

PVC RÍG.

(1x) ø4"  PVC RÍG.

VAI AO QPG

Eletroduto de

PVC RÍG.

Bucha de

acabamento

Saída horizontal

p/ eletroduto

Eletrocalha

galvanizada

#35mm²

QD-1º Pvto.

QD-IF

QPG

Poste de concreto armado

B-300Kgf/ 9,0m

Cx. de insp. de aterr.

c/ haste Ø

5

8

"x2,40m

Resist. máx. 10 Ohms

Mureta de alvenaria, c/

pingadeira de concreto

#T-35mm2 Cu Nu

Ø1" PVC RÍG

3# 70(70)(T-35)mm2

isol. 0,6/ 1KV

Ø4" PVC RÍG.

3# 70(70)mm2

isol. 0,6/ 1KV

Ø4" PVC RÍG.

3# 70(70)(T-35)mm2

isol. 0,6/ 1KV

Ø4" Pead

CX. DE PASSAGEM EM

ALUMÍNIO C/ TAMPA

ANTI-DERRAPANTE

(40x40x20)cm.

IP-54

*A*

*A*

           (100x50)mm no  teto ou parede aparente

*B*

1
.
5

0

1
.
6

5

1.50

QD-1º Pvto

3# 16(16)(T-16)mm2

isol.0,6/1kV

QD-2º Pvto

3# 16(16)(T-16)mm2

isol.0,6/1kV

*B*  -  

Térreo

1º Pvto

QD-2º Pvto.

*A*

QD-2º Pvto.

3# 16(16)(T-16)mm2

isol.0,6/1kV

1
.
5

0

*B*

2º Pvto

150 A

PVC RÍG. Ø4"

3# 70(70)mm²

isol. 0,6/1kV

RAMAL DE LIGAÇÃO

AÉREO

MULTIPLEXADO

70mm2 ALUMÍNIO
POSTE

 PARTICULAR

B-300/ 9,0m

PEAD Ø4"

3# 70(70)(T-35)mm²

isol. 0,6/1kV

QPG- IP-54 DE

EMBUTIR NA

MURETA

ATERR.

RESIST.

<10 OHMS

VAI AO

QD-IF

PROPRIETÁRIO

REFERÊNCIAS

Nº DE FOLHAS

FOLHADATA

ESCALA



RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESENHO

ioch engenharia simultânea
Rua General Andrade Neves, 158 - América - Joinville - SC - CEP 89204-410

(0··47)3028-7770    -    ioch@ioch.eng.br    -    www.ioch.eng.br

PROJETO Nº

PAVILHÃO DE SALAS DE AULA - CAMPUS UNAÍ

MUNICÍPIO DE UNAÍ - MG

Eng Antonio Narloch Neto


PROJETO ELÉTRICO Equipe IOCH

Prumada Vertical, Det. da entrada energia,
Det. poste de ilumin. externa, Det. fixação 
dos Quadro, Det. Canaletas, Det. gerais.

035-11 22/07/2011

INDICADA 11
EL-10

DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES  

CNPJ: 16.888.315/0001-57

PEN(DR)

N PE

653 421G

DPS

654321 87

3Ø

3Ø

1Ø

DDR

R-S-T

GG

S/ ESCALA
DETALHE QUADRO GENÉRICO

DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES  

CNPJ: 16.888.315/0001-57

PRUMADA VERTICAL DOS QUADROS02 S/ESCALA 

TAMPA

VEDAÇÃO

CAIXA

CHASSI REMOVÍVEL

FURAÇÃO
OPCIONAL

CAIXA DE PASSAGEM C/ TAMPAS REVERSÍVEIS (ANTIDERRAPANTE))

S/ESCALA 
DETALHE "A" - CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO

DIMENSÕES
TIPO A(cm)L(cm) C(cm)
CP1

1015 15

CP2
1020 20CP3
1230 30

CP4

2040 40

05

S/ ESCALA
DETALHE HASTE ATERRAMENTO

04

MALHA DE ATERRAMENTO 
#35mm² PERTENCENTE
CABO DE COBRE NU

SOLDA EXOTÉRMICA  

MALHA/FERRAGEM EDIFICAÇÃO

CABO DE COBRE NU #35mm²
PERTENCENTE A CONEXÃO

SOLDA EXOTÉRMICA  

HASTE TIPO FERRO-COBRE
5/8" X 2400mm 

DET. DA ENTRADA DE ENERGIA
SEM ESCALA

AS COTAS ESTÃO EM METROS

06

DIAGRAMA UNIFILAR DO QPG
SEM ESCALA07

S/ ESCALA
DETALHE FIXAÇÃO DOS QUADROS

03

S/ ESCALA
DETALHE DA ELETROCALHA

06


