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Lista de Materiais

Ferro maleável classe 10

Bucha de redução

1" x 3/4"
1 pç

1.1/4" x 1"
1 pç

1.1/4" x 3/4"
3 pç

3/4" x 1/2"
4 pç

Cotovelo 90

1/2"
2 pç

3/4"
4 pç

Curva de transposição  (*) bordo redondo

3/4" - 3/4" *
2 pç

Tubo de aço galvanizado

15 mm - 1/2" 2.25 m

20 mm - 3/4" 20.33 m

25 mm - 1" 0.13 m

32 mm - 1.1/4" 13.80 m

Tê

1"
1 pç

1.1/4"
3 pç

3/4"
2 pç

Tê de redução

1.1/4" x 3/4"
1 pç

3/4 x 1/2"
3 pç
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LABORATÓRIO 03

AULA PRÁTICA
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Lista de Materiais

Ferro maleável classe 10

Bucha de redução

3/4" x 1/2"
1 pç

Cotovelo 90

1/2"
1 pç

3/4"
2 pç

Curva de transposição  (*) bordo redondo

3/4" - 3/4" *
1 pç

Tubo de aço galvanizado

15 mm - 1/2" 1.09 m

20 mm - 3/4" 7.00 m

Tê de redução

3/4 x 1/2"
5 pç
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Lista de Materiais

Ferro maleável classe 10

Bucha de redução

3/4" x 1/2"
1 pç

Cotovelo 90

1/2"
1 pç

3/4"
2 pç

Curva de transposição  (*) bordo redondo

3/4" - 3/4" *
1 pç

Tubo de aço galvanizado

15 mm - 1/2" 1.06 m

20 mm - 3/4" 6.94 m

Tê de redução

3/4 x 1/2"
5 pç
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LABORATÓRIO DE CONTROLE

FÍSICO-QUÍMICO
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Lista de Materiais

Ferro maleável classe 10

Bucha de redução

1.1/2" x 3/4"
1 pç

Cotovelo de redução

3/4" x 1/2"
1 pç

Curva de transposição  (*) bordo redondo

1/2" - 1/2" *
1 pç

Tubo de aço galvanizado

15 mm - 1/2" 0.82 m

20 mm - 3/4" 2.56 m

25 mm - 1" 11.34 m

32 mm - 1.1/4" 3.89 m

40 mm - 1.1/2" 11.48 m

Tê de redução

1.1/2" x 1"
1 pç
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PROPRIETÁRIO

REFERÊNCIAS

Nº DE FOLHAS

FOLHADATA

ESCALA



RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESENHO

ioch engenharia simultânea
Rua General Andrade Neves, 158 - América - Joinville - SC - CEP 89204-410

(0··47)3028-7770    -    ioch@ioch.eng.br    -    www.ioch.eng.br

PROJETO Nº

FARMÁCIA - CAMPUS DIAMANTINA
RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

Eng Vilson Ferreira


PROJETO HIDRÁULICO PREVENTIVO Equipe IOCH Engenharia

066-11 03/10/2011

INDICADA 01
IH-04

1 DETALHE ISOMÉTRICO DIST. GÁS NO LABORATÓRIO 03 AULA PRÁTICA
ESCALA 1: 25

3 DETALHE ISOMÉTRICO DIST. GÁS NO LABORATÓRIO 01 QUÍMICA ORGÂNICA E PRODUTOS NATURAIS
ESCALA 1: 25

4 DETALHE ISOMÉTRICO DIST. GÁS NO LABORATÓRIO AULA PRÁTICA ANÁLISES CLÍNICAS
ESCALA 1: 25

2 DETALHE ISOMÉTRICO DIST. GÁS NO LABORATÓRIO DE CONTROLO FÍSICO-QUÍMICO
ESCALA 1: 25


