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PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1 : 50
LABORATORIO DAS ENGENHARIAS — BLOCO I

CONVENGOES
AF | COLUNA DE AGUA FRIA
L COMPRIMENTO DA TUBULAGAO
i DECLIVIDADE
h ALTURA
LV LAVATORIO
CH | CHUVEIRO LAVA—OLHOS
PI CUBA EM INOX

VE VALVULA DE ESFERA

RG REGISTRO DE GAVETA

RL BUCHA DE REDUGAO LONGA

RED REDUCAO

SIMBOLOGIA
TUBULAGAO TUBULAGAO TUBULAGAO QUE
QUE SOBE QUE DESCE SOBE E DESCE

REDE DE AGUA FRIA

N°: | DATA RESPONSAVEL  |DESCRICAO DA REVISAO:

AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
Rua Jovino do Rosario, 1564 - Boa Vista

A - CEP 82560-435 - Curitiba - Parana

‘Ab BU” 1 asbuiltprojetos@gmail.com - (41)3088-4949

PROJETOS

FASE:

PROJETO EXECUTIVO - HIDROSSANITARIO

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

OBRA

LAB. GERAIS ENGENHARIAS - BLOCO I \
CAMPUS JK/ DIAMANTINA

RODOVIA MG 367, KM 563, N2 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG
PROPRIETARIO:  UN|VERSIDADE FEDERAL DOS VALES | CNPJ
DO JEQUITINHONHA E MUCURI 16.68686.315/0001-57

PRANCHA:

PLANTAS DE COBERTURA

AUTOR PROJETO:

ENG. CIVIL RODRIGO ALVES DE NOVAES
CREA 32.643/D - PR

DETALHAMENTO/OBSER\/AQOES: DESENHO:
Marcos
VERSAO: DATA: ESCALA: AREA CONSTRUIDA: FOLHA:
VERSAO | 22/03/2013 INDICADA 760,90 m2 D:D D @

ARQUIVO: UFVJIM_LAB.ENGENHARIA HID PE FO2-04 ROO @2 / @é}




