A

ATLETISMO

RESTAURANT

N——

FISIOTERAPIA )
NUTRICAO

CIENCIAS
~ HUMANAS

REIT

°4) IS=0).

ANEXO KGRA

ALMOXARIFADO N

N
ENG. DE ALIMENTOS
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PLANTA SITUACAO CAMPUS
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LEGENDA BASICA:
TUBULACAO EMBUTIDA / ENTERRADA / ABAIXO DA LAJE:

TUBULACAO CORRENDO PELO TETO E APARENTE

Ob ESTA SIMBOLOGIA INDICA A EXISTENCIA DE UMA VAVULA COM
SENTIDO DE FLUXO UNIDIRECIONAL SAINDO DO PONTO.

@ TUBO QUE DESCE PARA O PONTO DE CONSUMO
< VALVULA ESFERA

L COTOVELO 900
I\ VALVULA DE RETENCAO
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| COTOVELO 45°
4| >F VALVULA DE RETENGAO
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= | UVA
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/% FILTROY
i ﬁ TUBULACAO DESCE
TRANSPOSICAO
—l— CONEXAO TUBULAGCAO

‘ DE TUBULACAO

NOMENCLATURAS: DADOS.

RD

@22,0x0,9 (A)
@ 15,0 x 0,8 (A)

DIAMETRO DOS TUBOS / CONEXOES.
RM
@22,0x 0,9 (A)

REDE MESTRA
RC

REDE DE DISTRIBUICAO

REDE DE CONSUMO
MATERIAL COBRE CLASSE A

NORMA NBR 1417 E NBR 6318.
SOLDA ADOTADA: OXIACETILENICA - PRATA 35%

TIPO DE INSTALACAO: PELO PISO PROTEGIDOS.
DISTRIBUICAO DO GAS: PELO SHAFT COMPARTILHADO
OBSERVAR: A) VENTILACAO, B) ACESSO DAS VALVULAS DE BLOQUEIO.
(VE) - VALVULAS DE BLOQUEIO: ALTURA DE INSTALACAO A PARTIR DO PISO
DO LABORATORIO: h=1,50m
VALVULA NO PONTO DE CONSUMO: h= 1,07 m

BITOLAS DAS VALVULAS PARA O GAS GLP:

TUBO @22 - VALVULA ESFERA @ 3/4"
TUBO @15 - VALVULA ESFERA @ 1/2"

CONEXAO: TODOS DEVEM OBEDECER A NBR 7417 E NBR 6317.

PRESSAO DE TRABALHO: MAXIMA: 4,08kg/cm2.

NORMAS PARA GLP: NBR 13523/95, 13193/94,7195/95.
TESTES: TODAS AS INSTALACOES DEVERAO SER TESTADAS 4,0 VEZES A
PRESSAO DE TRABALHO OBSERVADA A NECESSARIA ESTANQUEIDADE POR

SEIS HORAS.
NOTAS: DEVERAO SER EXECUTADOS OS TESTES NAS VARIAS FASES DE

EXECUCAO ATE A ENTREGA TECNICA SEGURA.
FAZER TODAS AS INDENTIFICACOES DE OPERAGCAO E SEGURANCA.

SUPORTACOES DAS REDES PARA@ DE 35,0 A 42,0mm A CADA 2,40 METROS.
SUPORTACOES DAS REDES PARA@ DE 22,0 A 28,0mm A CADA 1,80 METROS.
SUPORTACOES DAS REDES PARA@ DE 15,0mm A CADA 1,20 METROS.

N°: | DATA RESPONSAVEL | DESCRIGAO DA REVISAO:
PROJETO EXECUTIVO GLP
OBSERVACOES

LAB. ENG. DE ALIMENTOS - BLOCO | \

CAMPUS DIAMANTINA

RODOVIA MG 367, KM 563, N2 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG
CNPJ
16.8688.315/0001-57

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES

PROPRIETARIO:
DO JEQUITINHONHA E MUCURI

IMPLANTACAO - GLP - ENG2 DE ALIMENTOS

TITULO
AUTOR PROJETO:

ENG. CIV. RODRIGO ALVES DE NOVAES ENG. REINALDO MARCONCIN

CREA/PR 32.643/D - RESPONSAVEL TECNICO CREA/RS 35.056/D - VISTO PR 3.664 - RESPONSAVEL TECNICO
DETALHAMENTO:
VERSAO: DATA: AUTOCAD: FOLHA:

VERSAO | 05.086.2013 Y ,

ARQUIVO: PROJETO EXECUTIVO GLP : E :




