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CURSO D'AGUA

01

MORADIAS ESTUDANTIS

02

MORADIAS ESTUDANTIS

03

MORADIAS ESTUDANTIS

04

MORADIAS ESTUDANTIS

05

MORADIAS ESTUDANTIS

06

RESTAURANTE, SALAO DE JOGOS,
LAVANDEIRA

07

SALAS DE ESTUDO,
SALAS TV E PEQUENO ACERVO

08

ESTACIONAMENTO 95 VAGAS

09

RESERVATORIO

10

PORTAL DE ENTRADA, COM GUARITA
BLINDADA, PRE MOLDADA

11

CHURRASQUEIRAS (ABERTAS)

12

QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA)

PLANTA DE IMPLANTAGAO

CORREGO DO TIJUCO

ESCALA 1 : 500
REDE DE INCENDIO

LOGRADOURO PUBLICO

JARDIM

ORTO FLORESTA
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CONVENCOES

INC COLUNA DE AGUA PARA PREVENGAO CONTRA INCENDIO

REC COLUNA DE RECALQUE

CP CAIXA DE PASSAGEM

FG TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO

L COMPRIMENTO DA TUBULAGAO
i DECLIVIDADE
h ALTURA

VRH VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL

VRV VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL

VE VALVULA DE ESFERA

RG REGISTRO DE GAVETA

RED REDUCAO

SIMBOLOGIA

REDE DE AGUA FRIA/RECALQUE

+ + + + REDE DE PREVENGAO CONTRA INCENDIOS
. w
o PO QUIMICO SECO BC - 20 B:C = AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
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|k A PO QUIMICO SECO ABC - 2A : 20 B:C L BOTOEIRA ACIONADOR ALARME
o|a <0
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5 E @ AGUA PRESSURIZADA - 2A % S CENTRAL DE ALARME
5 s
w GAS CARBONICO BC - 5 B:C So
g ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
05 VER NOTA 3
HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE 'J)g
9 @
[= <
= REGISTRO DE RECALQUE .
2 ®— Q &
9 “Z|  mmm | PLACA DE SINALIZAGAO E ORIENTAGAO DE ROTA
UDJ @ BOMBA DE INCENDIO 20 DE FUGA
< 20
&
o | [R] | RESERVATORIO DE INCENDIO
BOTOEIRA LIGA\DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

ALARME DE INCENDIO || CONFORME IT. 14/06.

SAIDA DE EMERGENCIA|| CONFORME IT. 08/06.

ACESSO DE VIATURASH CONFORME IT. 04/06.
NA EDIFICAGAO

AGUA PRESSURIZADA — 2A
EXTINTORES PO QUIMICO SECO BC — 20 B:C
IT. 16/06 GAS CARBONICO BC — 5 B:C

SINALIZAGAO DE

EMERGENCIA CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 15/06

ILUMINACAO DE

EMERGENCIA CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 15/06

TUBULACAO ¢ 75/63mm FERRO GALVANIZADO
HIDRANTES HIDRANTES — MANG. ¢ 38 mm — COMPR. 30 m
ESGUICHOS 8 19 mm — INSTRUGAO TECNICA N* 17/06

SIST. HIDRANTES VIDE PLANILHA DE CALCULO

CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n° 44.746/08

GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAQ EXEMPLOS
HOTEL E ASSEMELHADO
HOSPEDAGEM MORADIAS ESTUDANTIS) MAIS DE 16 LEITOS
e EDUCACIONAL E E_1 ESCOLAS EM GERAL ESCOLAS DE
CULTURA FISICA (P/ O B. CONV./EST.) || TERCEIRO GRAU
F LOCAL DE REUNIARO F_g ||[LOCAIS PARA REFEIGAO || RESTAURANTES,
DE PUBLICO (P/ O BLOCO REST.) LANCHONETES
CARGA DE INCENDIO - IT- 09/06
. CARGA DE INCENDIO
OCUPAGAO /USO DESCRICAO DIVISAO EM MJ /M2
SERVICO DE DIVISAO A—3 COM
HOSPEDAGEM MAIS DE 16 LEITOS B—1 500
EDUCACIONAL E ESCOLAS EM GERAL
CULTURA FISICA (P/ O B. CONV./EST.) E-1 300
LOCAL DE REUNIAO ||LOCAIS PARA REFEIGAQ
DE PUBLICO (P/ O BLOCO REST.) F=8 300

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/M2
MEDIO (B—1) 500
BAIXO (E—1) 300
BAIXO (F—8) 300

NOTAS GERAIS

NOTA 1:

"0 AUTOR DO PROJETO E O RESPONSAVEL TECNICO SAO RESPONSAVEIS, CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE
POR TODAS AS INFORMAGOES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS
ESPECIFICAGOES CONSTANTES DO CODIGO DE PREVENGAO DE INCENDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARANA E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO—SE AS SANGOES
LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUIZOS DE TERCEIROS.”

NOTA 2:

"TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIOS DEVERAO TER SINALIZA—
GAO DE EMERGENCIA CONFORME ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS CONTIDAS NA ILT. 15." AS SINALI—
ZAGOES BASICAS DE EMERGENCIA DESTINADAS A ORIENTAGAO E SALVAMENTO, ALARME DE INCENDIO E
EQUIPAMENTOS DE INCENDIO DEVEM POSSUIR EFEITO FOTOLUMINESCENTE.”

NOTA 3:

"TODOS 0S BLOCOS AUTONOMOS PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, SENDO DE ACLARAMENTO OU
BALIZAMENTO, DEVERAO GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRES) LUX EM LOCAIS
PLANOS E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL (ESCADAS E RAMPAS), CONFORME ILT. 13.”

NOTA 4:

"A INSTALAGAO ELETRICA PARA ALIMENTAR A BOMBA DEVERA SER INDEPENDENTE DA INSTALAGAO GERAL
DO PREDIO OU EXECUTADA DE MANEIRA A SE PODER DESLIGAR A INSTALAGAO GERAL SEM INTERROMPER
A ALIMENTAGAO DESTA MOTO—BOMBA.”

NOTA 5:

"0S TUBOS DE FERRO GALVANIZADO APARENTES DA REDE DE HIDRANTES DEVERAO SER PINTADOS DE
VERMELHO E OS ENTERRADOS DEVERAO SER PROTEGIDOS DA CORROSAO COM PINTURA DE TINTA ZAR-
CAO, EM TRES DEMAOS E DEVERAO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO EM ESPESSURA MINIMA DE 0,30m.

NOTA 6:

"0S PISOS DOS DEGRAUS E PATAMARES DA ESCADA SERAO REVESTIDOS POR MATERIAL ANTI-DERRAPANTE
SEGUNDO NBR—9077 E INCOMBUSTIVEL DE ACORDO COM O INDICE "A” DA NBR—9442, COM COEFICIENTE
DE ABRASAO CLASSE PEI-4 OU PEI-5. O MATERIAL DE REVESTIMENTO DEVERA APRESENTAR COEFICIENTE
DE FRICGAO DINAMICA > 0,40 NO ENSAIO UMIDO E > 0,75 NO ENSAIO SECO, SEGUNDO TABELA DO
TRANSPORT ROAD RESEARCH LABORATORY. QUANDO DA VISTORIA DA OBRA, O ENGENHEIRO RESPONSAVEL
DEVERA APRESENTAR LAUDOS QUE COMPROVEM TAIS CARACTERISTICAS, EMITIDOS POR LABORATORIO RE-—
CONHECIDO E CREDENCIADO.”

Proprietario ou Resp. pelo uso: Resp. Técnico:

UFVIM RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D
Folhe: PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO |&=
02/15 CAMPUS BIRI BIRI INDICADA

Assunto: PLANTA DE IMPLANTACAO

) Ocupagado: SERVICO DE HOSPEDAGEM, EDUCACIONALE CULTURA FiSICA, E LOCAL DE REUNIAO DE PUBLICO
L

Local: Rodovia BR 367, Trevo do Biri Biri, Diamantina-MG, CEP 39100-000

AS BUILT

Proprietario: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVIM

Resp. Técnico: RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D

AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS

Rua Jovino do Rosério, 1564 - Boa Vista

i ] - '_ N
CEP 82560-435 - Curitiba - Paran Area do Terreno: Area Construida:  19.030,44 M

asbuiltprojetos@gmail.com - (41)3205-0969 N
Desenhista: VANESSA PUNDRICH
- J




