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CORTE A=/

ESCALA 1 :75
MORADIAS ESTUDANTIS

CONVENCOES

INC COLUNA DE AGUA PARA PREVENGAO CONTRA INCENDIO

REC COLUNA DE RECALQUE

CP CAIXA DE PASSAGEM

FG TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO

L COMPRIMENTO DA TUBULAGAO
i DECLIVIDADE
h ALTURA

VRH VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL

VRV VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL

VE VALVULA DE ESFERA

RG REGISTRO DE GAVETA

RED REDUCAO

SIMBOLOGIA

REDE DE AGUA FRIA/RECALQUE

REDE DE PREVENGAO CONTRA INCENDIOS

LEGENDA
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SINALIZACAO DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIO E PANICO
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P1: PROIBIDO FUMAR

SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO E ALARME

SINALIZAGRO DE PROIBIGAO

P3: PROIBIDO UTILIZAR

P2: PROIBIDO PRODUZIR
CHAMA ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO

PS5: PROIBIDO OBSTRUIR
ESTE LOCAL

SINALIZAGAO DE ALERTA

A2: CUIDADO, RISCO DE INCENDIO

SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO

Gxx Bl

S2: INDICACAO DO SENTIDO (DIR. OU S9: INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA
ESQ.) DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA

S12: INDICAGAO DE SAIDA DE
NO INTERIOR DAS ESCADAS EMERGENCIA

saipa Lj-> [l saivalJli % | arerrer

S13: INDICAGAO DE SAIDA DE
EMERGENCIA EMERGENCIA

S14: INDICAGAO DE SAIDA DE S18: INDICAGAO DE ACIONAMENTO DA

BARRA ANTIPANICO

SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE
A INCENDIO E ALARME
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E1: ALARME SONORO

E5: EXTINTOR DE INCENDIO E9: HIDRANTE DE INCENDIO

LONGARINAS INTERMEDIARIAS

GUARDA—CORPO METALICO
TUBULAR (2 1.1/27)

METALICAS (2 1/27)
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LONGARINAS INTERMEDIARIAS
METALICAS (2 1/27)

GUARDA—CORPO_METALICO
TUBULAR (2 1.1/27)
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LONGARINAS INTERMEDIARIAS

METALICAS (2 1/27)
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DETALHE DO GUARDA-CORPO METALICO

ESCALA 1 : 20
MORADIAS ESTUDANTIS

DIMENSIONAMENTO DA ESCAD/A

h=3,00 metros/18 degraus

h=0,16/ m — 0,16 < h > 0,1/ m

0,63 m < (2h+b) < 0,64

b=0,350 m —= 2h+b
2h+b

ESCALA 1 : 50
MORADIAS ESTUDANTIS

m
2x0,1674+0,30
0,654 m

CORRIMAO

_*Efi_

>80 E €92 cm

PISO DO DEGRAU ACABAMENTO DO CORRIMAO

EM CURVA, SEM PONTAS
OU SALIENCIAS

PAREDE DA ESCADA

PDETALEE DOS CORRIMAOS DA ESCADA

ESCALA 1 : 50
PARA ESCADAS AO LONGO DE PAREDES

Esta edificacao esta dotada dos seguintes Sistemas de
Seguranca contra Incéndio:

- Extintores de Incéndio
- Hidrantes
- lluminacao de Emergéncia
- Alarme de Incéndio
- Acesso de Viaturas do Corpo de Bombeiros
- Sinalizacao de Emergéncia

- Saidas de Emergéncia

Em caso de emergéncia:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Policia Militar

INDICACAO® DOS SISTEMAS DE PROTECAG CONTRA

INDICAGAO DA SINALIZAGAO DE COMBATE A

INCENDIO
TIPO DA PLACA
ﬁ CODIGO
s DIMENSOES
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PLANTA BDE\LOCALIZACAO

ESCALA 1 : 2.500
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INCENDIOS EXISTENTES NA EDIFICACADQ

SEM ESCALA
IT 01

Proprietario ou Resp. pelo uso: Resp. Técnico:

UFVIM

RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D

Folha:

06/15

PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO | Fs®
CAMPUS BIRI BIRI INDICADA

2

AS BUILT

AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS
Rua Jovino do Rosério, 1564 - Boa Vista
CEP 82560-435 - Curitiba - Paran
asbuiltprojetos@gmail.com - (41)3205-0969
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Assunto: BLOCO MORADIAS ESTUDANTIS - CORTE E DETALHES ESPECIFICOS

Ocupagéo: EDUCACIONAL E CULTURA FiSICA

Local: Rodovia BR 367, Trevo do Biri Biri, Diamantina-MG, CEP 39100-000

Proprietario: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVIM

Resp. Técnico: RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D

Area do Terreno: Area Construida:  19.030,44 M2

Desenhista: VANESSA PUNDRICH




