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: NOTA 1:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K ESTE BLOCO POSSUI AINDA, ALEM DAS MEDIDAS DE SEGURANCA PREVISTAS NA PRANCHA 1/15, SEGURANGA
ESTRUTURAL, CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO E BRIGADA DE INCENDIO.
PLANTA DO 2° PAVIMENTO
ESCALA 1 : 50 Proprietério ou Resp. pelo uso: Resp. Técnico:
RESTAURANTE UFVJIM RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D
2 . _
A = 696,96 M Folha: PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO | ==
11/15 CAMPUS BIRI BIRI INDICADA
Assunto: BLOCO RESTAURANTE - PLANTA DO 2° PAVIMENTO

) Ocupacao: EDUCACIONAL E CULTURA FiSICA
Local: Rodovia BR 367, Trevo do Biri Biri, Diamantina-MG, CEP 39100-000

AS BUILT

Proprietario: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVIM

Resp. Técnico: RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D

AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS

Rua Jovino do Rosério, 1564 - Boa Vista

i ] - '_ N
CEP 82560-435 - Curitiba - Paran Area do Terreno: Area Construida:  19.030,44 M

asbuiltprojetos@gmail.com - (41)3205-0969

Desenhista: VANESSA PUNDRICH




