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CONVENGOES =
1 FLANGE COM SEXTAVADO DE FG 4” 24 COTOVELO 45° DE FG 1.1/2” 47 TE 90° DE REDUGAO DE FG 4” x 2” 69 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE MODELO XMG—BO14 PARA COMANDAR A PLANTA DENLOCALIZAGC/AD
2 NIPLE LONGO DE FG 4” x 50 cm 25 NIPLE DUPLO DE FG 27 48 BUCHA DE REDUGAO DE FG 2" x 1/2” BOMBA ELETRICA DE INCENDIO e T \\ o &
3 LUVA DE FG 4~ 26 TE 90° DE FG 4" 49 MANOMETRO COM VISOR DIAMETRO 4” E GRADUACAO ATE 16 Kgf/cm 70 PRESSOSTATO TELEMECA'}'QUE MODELO XMG—-BO14 PARA COMANDAR A
4 COTOVELO 90° DE FG 4” 27 TE 90° DE REDUGAO DE FG 4” x 3 50 LUVA DE REDUGAO DE FG 4” x 2” BOMBA DE PRESSURIZAGAQ
; ; ; ; - 71 CONJUNTO MOTO—BOMBA SCHNEIDER MODELO BC—22R 1B COM MOTOR
5 UNIAO DE FG 4”, COM ASSENTO DE FERRO 28 NIPLE DUPLO DE REDUGAO DE FG 3” x 2.1/2 51 NIPLE DUPLO DE REDUGAO DE FG 2” x 1.1/2
. . & x 2.1/ ¢ . x 1.1/ ELETRICO TRIFASICO DE 5,00 CV A 3.450 RPM, PARA Q= 12,80 m¥h
6 NIPLE DUPLO DE FG 4 29 UNIAO DE FG 2.1/2”, COM ASSENTO DE FERRO 52 CURVA 90" FEMEA DE FG 4 E Hme 42.00 m.o.q.
7 REGISTRO DE GAVETA BRL,J’TO 4 30 COTOVELO 90° DE FG 2.1/3 53 BUCHA DE REDUGAO DE FG 4” x 2 " 7 CONJUNTO MOTO_BOMBA KSB. MODELO 32200, COM MOTOR ELETRICO
8 VALVULA DE RETENGAO 4 31 NIPLE DUPLO DE FG 2.1/2 54 COTOVELO 90° MACHO—FEMEA DE FG 1/2 TRIFASICO DE 2.00 CV A 1.750 RPM. ROTOR DE @ 202 mm, PARA
9 FLANGE COM SEXTAVADO DE FG 2” 32 REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 45" ¢ 2.1/2” 55 CURVA 90" FEMEA DE FG 2” Q= 15,00 m/h E Hm= 16,93 m.c.a.
10 NIPLE LONGO DE FG 2” x 40 cm 33 ADAPTADOR PARA REGISTRO, DE PVC 60 mm x 27 56 LUVA DE FG 1.1/2” 73 CONJUNTO MOTO—BOMBA KSB MODELO 25—150, COM MOTOR ELETRICO
11 LUVA DE FG 2” 34 UNIAO SOLDAVEL DE PVC 60 mm 57 NIPLE LONGO DE FG 1” x 40 cm TRIFASICO DE 2,00 CV A 3.500 RPM, PARA Q= 1,20 m/h E
12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2” 35 ADAPTADOR PARA REGISTRO, DE PVC 110 mm x 4” 58 FLANGE COM SEXTAVADO DE FG 1” E Hm= 3500 m.c.. _
13 | COTOVELO 90° DE FG 2 36 UNIAO SOLDAVEL DE PVC 110 mm 59 | LUVA DE FG 1" 74 | RECISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2
14 | UNIRO DE FG 2", COM ASSENTO DE FERRO 37 NIPLE LONGO DE FG 1.1/2” x 30 cm 60 | CURVA 90° FEMEA DE FG 1 75 | TE 90" DE FG 2.1/2 i _
15 NIPLE DUPLO DE REDUGCAO DE FG 2" x 1.1/4" 38  CURVA 90° SOLDAVEL DE PVC 110 mm 61 | TE 90" DE FG 1" 76 | ADAPTADOR PARA REGISTRO, DE PVC 75 mm x 2.1/2 UFVIM RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D
16 | NIPLE DUPLO DE REDUGAO DE FG 1.1/2” x 17 39 BUCHA DE REDUGAO DE FG 4" x 2.1/27 62 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 17 77 | CURVA 50" SOLDAVEL DE PVC 75 mm_ (™™ 1415 | PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO == )
17 | UNIAO DE FG 1.1/2”, COM ASSENTO DE FERRO 40 CURVA 90" SOLDAVEL DE PVC 60 mm 63 | NIPLE DUPLO DE FG 17 78 | FLANGE COM SEXTAVADO DE FG 2.1/2 R —————
18 | VALVULA DE RETENGAO 1.1/2” 41 TE 90" SOLDAVEL DE PVC 60 mm 64 | UNIAO DE FG 17, COM ASSENTO DE FERRO 79 | NIPLE LONGO DE FG 2.1/2" x 50 cm ) S EoUCACONALE CUTUR PR
19 NIPLE DUPLO DE FG 1.1/2” 42 BUCHA DE REDUGAO LONGA SOLDAVEL DE PVC 60 x 25 mm 65 NIPLE DUPLO DE REDUGAO DE FG 1” x 3/4” 80 LUVA DE FG 2.1/2 B e
" - " 81 BUCHA DE REDUQAO DE FG 27: X 3/41’ ‘\\ [%Llll_i— ocal: Rodovia , Trevo do Biri Biri, Diamantina- y -
20 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2 43 COTOVELO 90° SOLDAVEL DE PVC 25 mm 66 VALVULA DE RETENGAO 1 = 50 D FG 34" AS BUILT | v sssppsynesspprypsyssvppamp
21 COTOVELO 90° DE FG 1.1/2” 44 TE 90" DE FG 2" 67 COTOVELO 45° DE FG 1” sl e TE NOUALS - CREA PR 3 eaaD
. " . " . " " 83 BUCHA DE REDUCAO DE FG 3/4” x 1/2" AS BULT ENGENHARIA DE PROJETOS | o0 oo ) :
22 TE 45° DE FG 1.1/2 45 COTOVELO 45 DE FG 2 68 TE 90° DE REDUGAO DE FG 17 x 1/2 A : : — -
84 TANQUE DE PRESSAO CEP 82560435 . Curiba - Perand Area do Terreno: Area Construida:  19.030,44 M
23 FLANGE COM SEXTAVADO DE FG 1.1/2 46 BUJAO DE FG 4 ; e P ——




