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CONVENCOES

ala:
INDICADA

Esci

PLACA DE SINALIZAGAO E ORIENTAGAO DE ROTA

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
DE FUGA

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
VER NOTA 3

BOTOEIRA ACIONADOR ALARME

CENTRAL DE ALARME

| Area Construida:  19.030,44 M2

REDE DE AGUA FRIA/RECALQUE
REDE DE PREVENGAO CONTRA INCENDIOS

Resp. Técnico:
RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D
CAMPUS BIRI BIRI

PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVIM
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PLANTA DE RISCO DE INCENDIO |

ESCALA 1 : 500

Reserva Técnica de Incéndio — TRRF 90 min

Botoeira liga/desliga (bomba de incéndio)

Reserva Técnica de Incéndio
Bomba de Incéndio

Hidrante

INDICACOES
Registro de Recalque

REDE DE INCENDIO
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