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LEGENDA - ESGOTO - PVC

 1 - Joelho 90 graus Com bolsa para anel SN 

 2 - TUBO PVC RIGIDO

 3 - CURVA 90 curta

 4 - CURVA 45 longa

 5 - CAIXA sifonada porta-grelha quadrada

 6 - TE sanitario

 7 - LUVA simples

 8 - JOELHO 90

 9 - JUNCAO simples

10 - LIGACAO P/SAIDA W.C.

11 - JOELHO 45

12 - Reducao excentrica SN 

13 - CRUZETA SANITARIA

14 - CAIXA sifonada diametro (250mm)

15 - CURVA 90 longa

16 - CURVA 45 curta

17 - BUCHA DE RED.LONGA

18 - Joelho 45 graus SN 

19 - JUNCAO dupla

20 - CAP/TAMPAO

21 - REDUCAO EXCENTRICA

22 - Caixa Sifonada 100x150x50 porta-gr. quadrado
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RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

CAMPUS DIAMANTINA
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ENG. CIVIL EDUARDO OLIVEIRA NEVES

CREA MG 46.885/D

DETALHES - 1 A 6

DESENHO:DATA:VERSÃO:

IDENTIFICAÇÃO:

OBRA:

PROPRIETÁRIO: CNPJ

CONTEÚDO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


